Ergebnisprotoko" PB_Nr_: 3251 608_1 BWB - Labor - MotardstralBe 35 - 13629 Berlin
Probe-Nr. Prifverfahren @| Einheit (Grenzwert 32512283
TrinkwV

Entnahmedatum 17.07.2025

Prifgegenstand Grundwasser

Adresse 14641 Wustermark
Karl-Thon-Str. 19a
Kleingartenverein

Entnahmestelle "Am Bahndamm" Nauen

elV.

Koloniezahl 22°C TrinkwV § 43 Abs. 3,S.2|J| /ml 100 3

Koloniezahl 36°C TrinkwV § 43Abs. 3,S.2(J]| /ml 100 470

Coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-2 (K06-1] J | /100ml 0 0

Escherichia coli DIN EN ISO 9308-2 (K06-1] J | /100ml 0 0

Enterokokken IDEXX Enterolert®-DW J | /100ml 0 0

Ammonium DIN ISO 15923-1 J| mg/ 0,5 1,8

Nitrit DIN EN ISO 10304-1 (D20)| J | mgll 0,5 <0,030

Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (D20)| J [ mgll 50 <0,20

Eisen DINENISO 11885 (E22) |J| mg/l 0,2 1,1

Mangan DINENISO 11885 (E22) |J| mg/l 0,05 0,53

Ubersicht iiber die verwendeten Analysenverfahren und Abkiirzungen

TrinkwV § 43 Abs. 3, S. 2:2023-062 Bestimmung der Koloniezahl

DIN EN ISO 9308-2 (K06-1):2014-06® | Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien

IDEXX Enterolert®-DW? Untersuchung von Enterokokken | Alternative nach § 43 Absatz 2 TrinkwV
DIN ISO 15923-1:2014-07° Ammonium, Nitrat, Nitrit, Chlorid, Orthophosphat und Silikat (photom.)

DIN EN ISO 10304-1 (D20):2009-072 | lonenchromatographie Anionen

DIN EN ISO 11885 (E22):2009-092 Bestimmung von ausgewahlten Elementen (ICP-OES)

@ Laborstandort: J|Jungfernheide

Die Akkreditierung gilt fiir die mit  markierten Priifverfahren.

Werte, die mit "<" ausgewiesen sind, liegen unterhalb der Bestimmungsgrenze des Messverfahrens.

Ergebnis 0 entspricht <1 nach der Tabelle des Colilert-Verfahrens, die auf der Grundlage des MPN-Konzepts ermittelt wurde.

Die in den einzelnen Normverfahren angegebenen Grenzwerte fur Messunsicherheiten werden eingehalten.

TrinkwV: Verordnung Uber die Qualitat von Wasser fir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung -TrinkwV) - in der aktuell
geltenden Fassung

Bewertung

Das Analysenergebnis der Wasserprobe entspricht fur die untersuchten Parameter Koloniezahl (36 °C),
Ammonium, Mangan und Eisen nicht den Anforderungen der TrinkwV.

Hinweis:

Nur durch eine fachgerechte Probennahme durch eine akkreditierte Untersuchungsstelle lasst sich
rechtlich verbindlich feststellen, ob die Qualitat der untersuchten Wasserprobe den Anforderungen der
TrinkwV entspricht.

--> Ende der Ergebnisdarstellung <--

Dieser Prifbericht wurde von Frau Daniela Hannemann (Labor Auftragsbearbeitung) am 04.08.2025
erstellt.
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